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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER FORNITURA E 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO PER 

L’ ECO-OSTELLO UBICATO NEL COMUNE DI BUGGERRU.  

(CUP H66B11000000006) 

CIG 560488516C 

Articolo 1 

Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

Oggetto dell’appalto è la fornitura e installazione di due impianti fotovoltaici e di un impianto solare termico 

per la produzione di acqua calda sanitaria, per l’Eco-Ostello ubicato nel centro abitato del Comune di 

Buggerru.  

La fornitura è finanziata con fondi a valere sulla assegnazione finanziaria della Linea di attività 4.1.2b 

“Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del PAAR” Delega per la realizzazione degli interventi 

riguardanti il progetto Eco-Ostello. Gestione integrata delle zone costiere (Macroazione C – Azione 4 del 

Piano di Azione Ambientale Regionale). 

Il luogo di consegna e installazione della fornitura è nel Comune di Buggerru (Provincia di Carbonia 

Iglesias). 

L’importo totale dell’appalto è pari a € 120.046,55 (Euro centoventimilaquarantasei/55), IVA esclusa, di 

cui € 114.426,55 (Euro centoquattordicimilaquattrocentoventisei/55) importo a base d’asta della 

fornitura soggetti a ribasso e € 5.800,00 (Euro cinquemilaottocento/00) per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta. 

Articolo 2 

Termine per l’esecuzione della fornitura 

Il tempo utile per il completamento della fornitura e posa in opera è fissato in giorni sessanta (60) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine di esecuzione. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto 

conto delle ferie contrattuali.  
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Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3% dell'importo a base d'asta. 

Trascorsi inutilmente venti (20) giorni dalla data in cui doveva avere luogo la fornitura  l'amministrazione si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria.  

Articolo 3 

 Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: 

1. Capitolato; 

2. Planimetrie degli edifici interessati; 

3. Schemi grafici e planimetrie degli impianti; 

4. Offerta economica; 

5. Dichiarazioni accessorie all’offerta. 

Articolo 4 

Conoscenza delle condizioni di appalto 

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza dello stato dei luoghi dove deve eseguirsi la fornitura e 

l’installazione, nonché delle aree adiacenti e delle modalità di accesso all’edificio e di aver valutato la 

consistenza degli oneri di esecuzione. 

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di 

particolari condizioni che possano influire sull’esecuzione dell’appalto.  

L’appaltatore dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle Autorità 

competenti.  

Articolo 5  

Caratteristiche tecniche dei materiali 

La fornitura dovrà essere accompagnata dalle dichiarazioni di conformità previste dalla legislazione 

vigente sia nazionale che comunitaria. 

Nell’esecuzione dell’appalto dovranno essere rispettati i seguenti requisiti di carattere generale: 
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1. tutti le forniture dovranno presentare caratteristiche di sicurezza idonee ad evitare qualsiasi tipo di 

danno agli utenti sia alla persona che alle cose; 

2. tutte le vernici utilizzate dovranno esser di tipo atossico per ogni tipologia di materiale utilizzato; 

3. tutti gli eventuali bordi dei complementi della fornitura non dovranno presentare superfici taglienti; 

4. le superfici delle coperture che possono essere occupate dai moduli dell’impianto fotovoltaico e 

dell’impianto solare termico devono essere quelle indicate in progetto, non possono essere 

modificate né per dimensione né per ubicazione; 

5. tutte le forniture devono essere sostituibili per tutta la durata del periodo di garanzia con elementi 

compatibili con gli impianti installati, non saranno ammesse modifiche sostanziali agli impianti; 

6. tutti i materiali devono avere buone caratteristiche di resistenza alla corrosione in ambiente salino. 

 

Ogni elemento della fornitura deve essere realizzato con materiali di prima qualità a perfetta regola d’arte 

e deve corrispondere a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda composizione, 

materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali, rispettando le norme in materia di controllo 

dell’emissione di sostanze tossiche e nocive. E’ pertanto vietato l’uso di tutti i materiali suscettibili di 

emettere o cedere sostanze nocive sotto ogni forma (es. gas, vapori, fibre, polveri). 

I componenti della fornitura dovranno essere rispondenti e conformi ai requisiti e alle 

caratteristiche tecniche minime illustrate nei documenti del progetto esecutivo in allegato. 

 

5.1) Impianti fotovoltaici 

Si richiede la fornitura, installazione, connessione alla rete elettrica di distribuzione di due impianti 

fotovoltaici: uno a servizio della caffetteria e uno a servizio dell’ostello. 

I pannelli fotovoltaici di entrambi gli impianti saranno posizionati sulla copertura dell’edificio adibito a 

caffetteria. 

Per entrambi gli impianti si utilizzeranno moduli fotovoltaici al silicio monocristallino non inferiore a 310 

Wp, effcienza non inferiore al 15,8%, dimensioni indicative 1975x990x46 mm, peso circa 26 kg, 72 celle, 

scatola multigiunzione IP65 con n. 3 diodi by-passn 1m di cavo solare da 4mm
2
 e connettori TYCO, 
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certificato CEI-EN 61215 e 2.0. 

I moduli scelti andranno posizionati sulla copertura a grecata (con coste a 25cm) e fissati mediante 

strutture tipo Renusol Metasole. L’orientamento scelto è verso EST e le stringe saranno costituite da 8 

moduli in serie. 

 

5.1.1) Impianto fotovoltaico a servizio dell’ostello 

L’impianto attualmente non dispone di un POD, sarà di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio sarà: 

trifase in bassa tensione. 

Avrà una potenza totale pari o superiore a 17,360 kW e una produzione di energia annua pari o superiore 

a 21 257,72 kWh. 

(equivalente a 1 224,52 kWh/kW), derivante da 56 moduli che occuperanno una superficie di 109,48 m². 

Il generatore fotovoltaico sarà composto da un unico campo costituito da n. 4 stringhe, con n. 14 pannelli 

per stringa, per un totale di n. 56 moduli, e da due inverter. Ogni inverter riceverà due stringhe, una per 

MPPT, ed anche in questo caso la protezione sarà affidata ad un opportuno quadro di stringa. 

 

5.1.2) Impianto fotovoltaico a servizio della caffetteria 

L’impianto attualmente non dispone di un POD, sarà di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio sarà: 

trifase in bassa tensione. 

Avrà una potenza totale pari o superiore a 4,960 kW e una produzione di energia annua pari o superiore a 

6 072,74 kWh (equivalente a 1 224,34 kWh/kW), derivante da 16 moduli che occupano una superficie di 

31,28 m², ed è composto da 2 stringhe che andranno collegate ai due ingressi MPPT del convertitore 

statico. 

Il generatore fotovoltaico sarà composto da un unico campo da un unico campo costituito da due stringhe 

costituite da 8 moduli ciascuna per un totale di 16 moduli. L’inverter, dotato di due MPPT, riceve entrambe 

le stringhe, una per ciascun MPPT. La protezione lato corrente continua è garantita con due quadri stringa 

(uno per stringa). 
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5.2) Impianto solare termico 

L’impianto solare dell’eco ostello sarà del tipo a circolazione forzata. Sarà’ formato da diciotto collettori 

solari suddivisi in tre gruppi da quattro e un gruppo da sei. Ogni gruppo sarà connesso, attraverso un 

proprio circuito dedicato, con un serbatoio localizzato in un vano tecnico. I gruppi di quattro collettori 

alimenteranno un serbatoio di accumulo da 500 litri mentre il gruppo da sei collettori alimenteranno un 

serbatoio d’accumulo da 700 litri. 

Altri quattro circuiti, ognuno dedicato ad un serbatoio di accumulo, sono alimentati ciascuno da un’unità 

booster idronica (due per ogni unità esterna a pompa di calore) che porta la temperatura dell’acqua calda 

sanitaria a 65-70°C. 

Mentre in estate il calore sottratto agli ambienti viene recuperato e fornito alle unità booster, garantendo 

un recupero di calore fonte di un elevato risparmio energetico (ed economico), in inverno l’impianto solare 

copre il fabbisogno di energia per il preriscaldamento dell’acqua sanitaria, demandando alle unità booster 

la sola integrazione per raggiungere i 65-70°C. 

 

Articolo 6 

Condizioni di esecuzione, qualità e provenienza dei materiali 

Fatto salvo quanto disposto negli altri articoli, l’appaltatore dovrà garantire a sue spese il trasporto dei 

materiali da porre in opera nel luogo di installazione; ricevere e verificare l’integrità esterna dei colli 

all’arrivo del materiale; scaricare e stoccare i materiali in luogo indicato dalla stazione appaltante; 

procedere alla posa in opera con proprio personale e strumentazione, compresa la fornitura di tutta la 

minuteria  e di qualsiasi altro elemento necessario per il montaggio in ogni parte a regola d’arte; eseguire 

gli eventuali interventi sulle opere murarie quando non siano perfettamente idonee a ricevere i manufatti 

da posare in opera; svolgere un’accurata pulizia delle superfici prima della posa in opera; ripristinare i 

luoghi dopo l’installazione; smaltire i rifiuti. 

E’ obbligo dell’appaltatore eseguire le attività che anche se non espressamente indicate, risultino 

necessarie alla corretta posa in opera di tutti gli elementi oggetto della fornitura. 

 

Articolo 7 
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Controllo sulla qualità dei materiali 

L’appaltatore, prima di procedere alla posa in opera della fornitura, ha l’obbligo di sottoporre all’esame  

preliminare della stazione appaltante i materiali e a tal fine dovrà tempestivamente avvisare per iscritto la 

stessa della data di arrivo sul posto della fornitura, anche se si tratti di consegna parziale. I materiali che 

non presentino i requisiti di qualità richiesti, saranno rifiutati e dovranno essere immediatamente rimossi 

dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore.  

L’appaltatore dovrà inoltre provvedere a sostituire, a sua cure e spese, i materiali che non corrispondano 

alle caratteristiche richieste, quelle che manifestino difetti, guasti, degradi e vizi sfuggiti agli esami 

preliminari, quelle non conformi alle norme e alle specifiche richiamate nel presente capitolato e agli ordini 

impartiti, nonché tutte le parti che presentino guasti di qualsiasi genere. In tali ipotesi, l’appaltatore dovrà 

eseguire a propria cura e spese ogni opera di ripristino di quanto dovuto, salvo il risarcimento degli 

eventuali danni causati. 

Qualora il fornitore non ottemperi alla sostituzione o alla sostituzione nei tempi stabiliti nel contratto 

d’appalto, la stazione appaltante potrà procedere direttamente o per mezzo di terzi alla rimozione e alla 

sostituzione delle forniture suddette detraendo le relative spese dal corrispettivo dovuto e potrà, in ogni 

caso, escludere dal corrispettivo le forniture difettose o non corrispondenti alle caratteristiche richieste. 

 

Articolo 8 

Forma e principali dimensioni delle forniture 

La forma e le dimensioni dei materiali oggetto dell’appalto dovranno corrispondere a quelle indicate negli 

allegati elaborati tecnici. 

 

Articolo 9 

Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore 

Sono a carico dell’appaltatore: 

1. le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da 
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parte della stazione appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo; 

2. le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la 

gestione dell'appalto, fino alla regolare esecuzione dello stesso; 

3. l’esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero necessari 

durante il corso della fornitura e posa, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. e 

comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e 

l’incolumità del personale dipendente dall’appaltatore, e del personale di direzione, sorveglianza e 

collaudo, incaricato dalla stazione appaltante; 

4. l’approntamento del cronoprogramma relativo all’esecuzione dell’appalto da sottoporre alla 

approvazione della stazione appaltante; 

5. la consegna alla stazione appaltante delle certificazioni sui materiali installati; 

6. il risarcimento di eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione 

dell’appalto venissero arrecati alla stazione appaltante o soggetti terzi; 

7. gli oneri per occupazione di  suolo pubblico; 

8. la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

9. gli oneri derivanti dall’applicazione di norme in materia di sicurezza; 

10. gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e L. 217/2010) 

11. le spese di imballaggio e di trasporto ed eventuali oneri connessi alle spedizioni. 

 

Articolo 10 

Collaudo e analisi della fornitura 

Ai fini di controllare la rispondenza dei materiali impiegati e della qualità degli stessi rispetto alle 

caratteristiche stabiliti, la stazione appaltante al termine dell’esecuzione dell’appalto procederà ad 

effettuare il collaudo in contraddittorio con l’appaltatore.  

Il collaudo verrà eseguito entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di consegna della fornitura, per 

stabilire la perfetta esecuzione a regola d’arte dell’appalto ed il rispetto di tutte le norme contrattuali, in 

relazione alle caratteristiche tecniche, qualitative, funzionali ed estetiche dei materiali posti in opera. 
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Qualora fosse necessario compiere analisi ed indagini per verificare la rispondenza dei materiali alle 

caratteristiche richieste, le relative spese saranno a carico dell’appaltatore. 

Articolo 11 

Tutela e sicurezza dei lavoratori 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di 

permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri 

dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro 

caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di 

propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del 

lavoro. 

Articolo 12 

Cauzione definitiva 

L’appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva secondo quanto disposto all’art. 113 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

Articolo 13 

Pagamenti 

Le fatture saranno emesse dall’appaltatore in osservanza delle normative vigente in materia. La stazione 

appaltante provvederà alla liquidazione delle fatture entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento, previa 

verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni e della regolarità contributiva e fiscale in capo 

all’appaltatore. 

I pagamenti saranno così effettuati: 

 50% all’accettazione da parte della stazione appaltante del materiale in cantiere; 

 30% a regolare installazione  

 20% al collaudo. 
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Articolo 14 

Risoluzione del contratto 

La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto in qualunque momento 

dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà di recesso unilaterale prevista dall’art. 1671 c.c. e per qualsiasi 

motivo. In tal caso l’appaltatore spetterà esclusivamente di vedersi riconosciuto il corrispettivo per i 

materiali già forniti, oltre al 10% della parte della fornitura residua. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. con riserva di risarcimento danni, potrà procedere alla 

risoluzione nei seguenti casi: 

- trascorsi inutilmente venti (20) giorni dalla data in cui doveva avere luogo la fornitura; 

- fornitura in opera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato. 

Articolo 15 

Divieto di cessione del contratto 

E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente contratto, pena l’immediata 

risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni danno 

conseguente. 

 

Articolo 16 

Inadempimento 

L’appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inosservanza di quanto contenuto 

nei diversi documenti di appalto. 

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del precedente punto, la stazione appaltante potrà affidare a 

terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, addebitandone i relativi costi al appaltatore. 

L’affidamento a terzi verrà notificato all’appaltatore, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle 

forniture e degli importi relativi. 

All’appaltatore inadempiente saranno addebitate le spese ulteriori sostenute dalla stazione appaltante 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove 

questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’appaltatore. 
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Nel caso di minor spesa nulla competerà all’appaltatore inadempiente. 

L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà 

incorrere a norma di legge. 

 

Cagliari, lì 13 febbraio 2014 

 

IL DIRETTORE ESECUTIVO  

(Ing. Alessio Satta) 

 


